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Alla c.a. dell’ Ill.mo Sig. Sindaco Sig. Luca Baracco

dell” Assessore all’Istruzione ed ai Lavori Pubblici Sig. Giuseppe Marsaglia

Oggetto: Verbale del sopralluogo della Commissione Sicurezza presso le scuole medie di P.zza
Resistenza e Strada Salga, effettuato il giorno 4 Novembre 2013.

Il giorno 4 Novembre 2013 alle ore 17,00 - presso la scuola media di P.zza Resistenza - si da’
corso al sopralluogo ai fini della sicurezza, come da accordi fra la Commissione Sicurezza dei
genitori € la Dirigenza Scolastica. Si rileva che, nonostante I’anticipo con il quale sono state
indicate le date possibili per tali incontri dalla Direzione Scolastica e I’'importanza dell’incontro,
non €’ presente alcun rappresentante del Comune di Caselle.

Sono presenti la prof.ssa Loredana Frola della Direzione scolastica e i Sigg. Roberto Mangalaviti e
Roberta Cinieri della Commissione Sicurezza.

Il sopralluogo riguarda sia le aree esterne che le aree interne, inoltre, la Direzione scolastica
condivide i documenti “Sicurezza Scuola Media ‘“Demonte’” di Strada Salga. Segnalazione per
richieste interventi” e “Sicurezza Scuola Media “Demonte” di P.zza Resistenza. Segnalazione
per richieste interventi” relativi alle 2 scuole oggetto di sopralluogo e redatti in collaborazione con il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, I’RSPP Nicola BARILE.

Tali documenti risultano estremamente particolareggiati nell’individuazione dei vari punti critici, i quali
vengono elencati durante il sopralluogo e visionati congiuntamente.

I documenti vengono condivisi dalla Commissione sicurezza e vengono allegati, come parte integrante,
al presente verbale.

Come maggior contributo, vengono inoltre elencate le seguenti ulteriori osservazioni, nonche’ allegate
alcune fotografie:

Per la scuola di piazza Resistenza:

- la pavimentazione in porfido del cortile risulta sconnesso in piu’ punti;

- icornicioni dello stabile presentano diffusi segni di ammaloramento, con evidente necessita’

- di intervento;

- il rivestimento in pietra della zoccolatura continua a presentare segni evidenti di pericoloso
distacco;

- il campo da gioco esterno risulta completamente abbandonato a se stesso; e’ da sottolineare,
in merito a questi ultimi tre punti, che nel Febbraio 2012, I’allora assessore Bertini, aveva
previsto I’inizio di importanti lavori nell’arco di pochissimo tempo;

- la presenza di numerosi colombi continua a influire sullo stato di efficienza sia dei pluviali
che della scala di emergenza lato cortile interno, e questo nonostante i numerosi solleciti
gia’ espressi in passato dall’amministrazione scolastica;

- la Direzione Scolastica non e’ in grado di produrre la dichiarazione di conformita’
dell’impianto fotovoltaico installato gia’ da parecchio tempo sulla copertura dell’istituto;
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le ringhiere, le rampe per i disabili e le aree esterne in generale presentano notevoli segni di
carenza di manutenzione ordinaria.

Per la scuola di Strada Salga:

11 sopralluogo delle aree esterne evidenzia sostanzialmente la medesima (peggiorata dal trascorrere
del tempo senza aver effettuato alcun intervento) situazione dello scorso anno, evidenziando una
generale inesistente attivita’ di manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare:

le zone verdi, a parte il prato posteriore, risultano notevolmente trascurate, con gli alberi ed
il fogliame che invadono e sporcano percorsi pedonali e vie di esodo;

i marciapiedi esterni sono sporchi, danneggiati in piu’ punti e piene di erbacce, rendendo
difficoltoso e pericoloso il transito. Da tempo immemore non viene effettuata neanche la
pulizia da parte della societa’ responsabile della pulizia strade;

la recinzione e’ danneggiata e necessiterebbe di manutenzione e tinteggiatura, mentre i
cancelli sono tutti mal funzionanti e i due verso Strada Salga, per questo motivo, non
vengono mai chiusi a chiave;

come evidenziato gia’ nei sopralluoghi degli scorsi anni, ’intradosso dell’ingresso pedonale
lato palestra presenta ampie zone di intonaco distaccato ed in procinto di precipitare giu’,
rendendo estremamente rischioso passare sotto, specie per dei ragazzi, ed ancora di piu’ in
considerazione del peso notevole, a causa del degrado del manufatto, che potrebbero
raggiungere eventuali porzioni di intonaco.

Internamente si rileva:

- la mensa presenta evidenti segni di cedimento strutturale, con abbassamento del piano
pavimento in una vasta zona. La Prof.ssa Frola comunica che tale cedimento e’ stato
segnalato e verificato dai tecnici del comune;

- gli spogliatoi della palestra sono in condizioni di manutenzione e igienici decisamente
scadenti;

- la palestra necessita di una accurata ritinteggiatura, in quanto sicuramente €’ molto tempo
che questo non succede;

- 1 serramenti sono vecchi € non a taglio termico, quindi poco sicuri e termicamente
inadeguati.

Generalmente si evidenzia una carenza di manutenzioni straordinarie e ordinarie, che si protrae
oramai da parecchi anni, nonostante dovrebbero essere continue nel tempo, al fine di mantenere in
efficienza sia funzionale che di sicurezza i plessi. Questo crea indubbiamente e sempre piu’, come
gia’ fatto notare con forza in molte occasioni, potenziali situazioni di rischio anche grave.

1l sopralluogo si conclude alle ore 19,00 circa.

Per I’ Istituto Comprensivo: Prof.ssa Loredana Frola

I genitori della Commissione Sicurezza: Sig. Mangalaviti Roberto e Sig. ra Roberta Cinieri
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Protocollo n. 5050/A23
Caselle T.se, 8 novembre 2013

Al Comune di Caselle T.se
Ufficio Tecnico
Via Cravero — Caselle T.se

c.a Geometra Rognone
al Sig. Sindaco Dr Luca Baracco
c.a . Assessore Istruzione Geometra G. Marsaglia

p.c. Dr.ssa P. Montu
Oggetto: Sicurezza Scuola Media “Demonte” di Piazza Resistenza. Segnalazione per richieste

interventi.

A seguito del sopralluogo effettuato il giorno 16 Ottobre 2013 dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione,I’RSPP Nicola BARILE, presso la Scuola Media “Demonte” di Piazza
Resistenza ha rilevato le seguenti problematiche esistenti in relazione alla sicurezza per le quali si
richiede sollecito intervento.

Si riportano di seguito gli interventi da effettuare :

- Generalita

> Interno Edificio. E stato verificato 1’ Impianto di Illuminazione d’Emergenza in occasione
del Sopralluogo e si ¢ rilevato che le seguenti Lampade d’Emergenza non funzionano:

e N°2 Lampade d’Emergenza sul Pianerottolo Esterno

e N° 3 Lampade d’Emergenza sulla Rampa Esterna

e N° 1 Lampada d’Emergenza sulla Scala di Sicurezza Esterna sul Pianerottolo

e N° 1 Lampada d’Emergenza sulla Scala di Sicurezza Esterna al Piano Terra

e N°2 Lampade d’Emergenza in Palestra

e N° 1 Lampade d’Emergenza in Corridoio Palestra

e N° 1 Lampade d’Emergenza in Corridoio Locale Presidenza

E necessario la urgente sostituzione di tutte le lampade d’emergenza non funzionanti.
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Interno Edificio. Risulta che non ¢ stata effettuata la verifica semestrale degli estintori
1’ultima verifica ¢ stata fatta a Dicembre 2013 e quindi manca la revisione di giugno 2013
Interno Edificio. La scala interna non & protetta da fermapiede, ¢ necessario installare un
sistema che impedisca in caso di caduta o scivolamento 1’ingresso del piede all’interno della
ringhiera. Si potrebbe installare un sistema in plexiglass come quello esistente sul parapetto
della ringhiera.

Edificio. E necessaria una verifica di tutta I'Illuminazione d’Emergenza con la sostituzione
di tutti i corpi illuminanti non funzionanti

Edificio. E necessaria una verifica del corretto funzionamento dell’Impianto
Rivelazione Incendi.

Si rileva una generalizzata carenza di manutenzione sugli infissi relativamente a maniglie
rotte e finestre difficoltose da manovrare, alle tende e sistemi di scorrimento non funzionanti
Tutto il Plesso Scolastico ha una finestratura costituita da vetri frangibili a partire da
altezza davanzale per le finestre e dal basso per lo porte balcone. Il rischio di rottura
vetri e conseguenti cadute e proiezioni di lastre e schegge di vetro ¢ non trascurabile e
pertanto é necessario che venga richiesto al Comune di mettere in protezione tutti i
vetri. Si sono gia verificati episodi di rottura dei vetri per correnti d’aria ed episodi di
mancato incidente le cui conseguenze potevano essere anche gravissime.

E necessario che tutte le finestre con apertura a vasistas siano ancorate, anche con una
catenella, per impedirne I’eventuale ribaltamento o caduta per la rottura della cerniera.

E necessario provvedere al fissaggio a parete degli Armadi e di qualunque scaffalatura
esistente nelle Aule e Locali della scuola.

Si richiede la certificazione di Reazione al Fuoco delle tende installate nelle Aule e

Locali della Scuola.

Alcuni Locali della Scuola, a seguito di infiltrazioni d’acqua verificatisi, risultano da
imbiancare ed igienizzare.

Risulta un abnorme presenza di colombi sul tetto dell’Edificio, in particolare il terrazzo
prospiciente I’ingresso principale della Scuola ¢ imbrattato e ricoperto da guano in maniera

esagerata cosi come la scala di sicurezza esterna impercorribile in quanto scivolosa. La
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scala, pur essendo pulita periodicamente, si sporca subito vanificando il lavoro svolto.
Inoltre, 1a suddetta scala di sicurezza, ha i gradini con le nervature chiuse che trattengono
quindi I’acqua e d’inverno, gelando, rendono la scala pericolosa da utilizzare.

E necessario che si provveda ad installare dei sistemi anticolombo o di dissauasione o
quant’altro necessario a fare in modo che sia risolto il grave problema igienico e di

sicurezza che esiste.

Piano Terra

Locale Bidelleri.a Il corpo illuminante (Classe I) a parete installato sul lavandino ha la
base metallica che ¢ a contatto con conduttori non protetti da guaina isolante, bisogna
urgentemente sistemare i conduttori che sono a contatto col corpo illuminante.

WC Femmine. Si rileva la presenza di fioriture dell’intonaco, segno di infiltrazioni d’acqua.
WC Femmine. Si rileva la presenza sulla parete interna dello spuntone di una valvola a cui
manca la manopola, & necessario provvedere al rimontaggio della manopola e se &
necessario impedirne la manovra da parte degli alunni si deve necessariamente provvedere a
proteggere lo spuntone con una coppa avvitata o simile.

WC Maschi. Si rileva la presenza di spuntoni metallici sporgenti dalle tubazioni idriche
WC Maschi. Si rileva che 1 montanti e la parte inferiore delle porte dei bagni sono marci
Atrio Ingresso. La porta di ingresso principale risulta allarmata ma non funzionante in
quanto il rele¢ di comando ¢ in blocco, € necessario ripristinarne il funzionamento.

Palestra. Si rileva la mancanza di un vetro Safe Crash su un Naspo.

Palestra. E necessario fissare la panca alla parete nello spogliatoio.

Palestra. Il Lettino per lo stazionamento degli infortunati risulta rotto e anche pericoloso da
utilizzare, ¢ necessaria la sua sostituzione, nel frattempo ne ¢ stato vietato 1’uso.

Palestra. Le porte di due bagni hanno la serratura rotta ed un altro non ha la chiave

Palestra. Sirileva che i vetri delle due Porte di Uscita di Sicurezza non sono
antisfondamento. E estremamente urgente provvedere alla loro sostituzione con vetrature a

Norma
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Palestra. Non risultano Report di Verifica Periodica del Montascale, € necessario che la
Scuola sia a conoscenza dello svolgimento delle suddette Verifiche

Piano Interrato

Locali. Si rileva la mancanza dell’Impianto Rivelazione Fumi, & necessario integrare
I’Impianto d’ Allarme Incendi esistente con una Rivelazione per i suddetti Locali.

Piano Primo

Montacarichi. Si richiede copia del Libretto di Omologazione e di Collaudo del
Montacarichi e delle verifiche periodiche.

E necessario sostituire tutti i supporti portagessi in lamiera delle lavagne con portagessi in
plastica.

WC Maschi. Si rileva che la parte inferiore dei montanti di legno delle porte € le porte stesse
sono marci e devono essere sostituiti.

Aula HC. E necessario installare delle protezioni dagli urti al termosifone presente nell’ Aula
Aula LIM. Risulta la presenza dell’Impianto Elettrico che alimentava le postazioni PC, &
necessario che il Quadretto di Distribuzione sia tenuto chiuso a chiave e che I’Interruttore
Generale sia aperto in maniera tale che 1’Impianto Elettrico delle ex postazioni PC sia
disattivato (disalimentato). La portella del Quadretto ha la possibilita di montaggio del
Blocchetto a chiave.

Aula LIM. Risulta la presenza di tende alle finestre di tipo plastificato (effetto serra

nell’ Aula), & necessario sostituirle con altre in tessuto del tipo ignifugo (Classe 1) cosi come
¢ richiesto per tutti gli altri tendaggi della scuola.

Aula LIM. Risulta la presenza di una porta blindata sprovvista di maniglia per I’apertura
della stessa, & necessario sostituire 1’attuale serratura con una dotata di maniglie per
I’apertura e chiusura della porta.

Bagno Zona Segreteria. Si rileva la mancanza dello schermo di protezione alla plafoniera
Locale Mensa. Si rileva che la presa a parete che alimenta il Fornetto a Microonde non &
idonea in quanto si impiega un adattatore da 10A a 16A Schuko, € necessario sostituire la

presa con una di Tipo Universale o Schuko
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» Siribadisce che la tettoia a copertura della scala di sicurezza esterna si riempie di guano di
colombi e con la pioggia forma ristagni d’acqua perche non ha la corretta pendenza, inoltre
la pioggia stessa sparge il guano alle pareti ed ai vetri delle finestre. La scala andrebbe
almeno protetta con una rete anticolombo per evitare che gli stessi trovino riparo sotto la
tettoia imbrattando cosi anche la scala e rendendo inaccettabile dal punto di vista igienico e
della sicurezza 1’utilizzo della scala di sicurezza esterna.

- Spazi Esterni

> Zona Cortile Parcheggio Auto. E necessario sistemare la zona sterrata antistante il
Parcheggio Auto degli insegnanti in quanto non avendo la giusta pendenza verso il tombino
risulta impraticabile per la presenza di acqua stagnante.

> Esterno Edificio. Risulta che i cornicioni in piu tratti hanno i ferri d’armatura affioranti.

> Esterno Edificio. E necessario provvedere alla periodica pulizia delle grondaie intasate dal
guano dei colombi e nello specifico provvedere ad installare un idoneo sistema anticolombi.

> Copertura Edificio : risulta installato un Impianto Fotovoltaico sul tetto dell’Edificio,

si chiede la Dichiarazione di Conformita dell’Impianto Elettrico e la relativa

Dichiarazione di Modalita di Esecuzione nel rispetto delle Norme di Prevenzione

Incendi e ’Aggiornamento della Pratica di Prevenzione Incendi tenuto conto
dell’Impianto Fotovoltaico installato.

Per le problematiche sopra esposte, si sollecita Codesto Spett.le Comune ad effettuare gli interventi

necessari alla sicurezza.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Loredana MEUTTI)
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Prot. n.5074/A23
Caselle T.se, 8 novembre 2013

Al Comune di Caselle T.se
Ufficio Tecnico
Via Cravero — Caselle T.se

c.a Geometra Rognone
al Sig. Sindaco Dr Luca Baracco
c.a . Assessore Istruzione Geometra G. Marsaglia

p.c. Dr.ssa P. Montu
Oggetto: Sicurezza Scuola Media “Demonte” di Strada Salga. Segnalazione per richieste

interventi.

In seguito al sopralluogo effettuato il giorno 16 Ottobre 2013 dal Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, I’'RSPP Nicola BARILE, presso la Scuola Media “Demonte” di Strada
Salga si sono rilevate le seguenti problematiche esistenti in relazione alla sicurezza per le quali si
richiede sollecito intervento.
Si riportano di seguito gli interventi da effettuare :

- Generalita

» Interno Edificio. E stato verificato I'Impianto di Illuminazione d’Emergenza in occasione

del Sopralluogo e si € rilevato che le seguenti Lampade d’Emergenza non funzionano:
o Lampada d’Emergenza N° 10 - Palestra

e Lampada d’Emergenza N° 11 - Palestra

e Lampada d’Emergenza N° 12 - Palestra

e Lampada d’Emergenza N° 13 - Palestra

e Lampada d’Emergenza N° 16 — Atrio Ingresso Piano Terra

e Lampada d’Emergenza N° 19 — Atrio Ingresso Piano Terra

e Lampada d’Emergenza N° 21 — Atrio Ingresso Piano Terra
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Interno Edificio. Risulta che non é stata effettuata la verifica semestrale degli estintori
I’ultima verifica ¢ stata fatta il 20 Dicembre 2012 e quindi manca la revisione di
Giugno 2013

Tutto il Plesso Scolastico ha una finestratura costituita da vetri frangibili a partire da altezza
davanzale per le finestre e dal basso per lo porte balcone. Il rischio di rottura vetri e
conseguenti cadute e proiezioni di lastre e schegge di vetro ¢ non trascurabile e
pertanto & necessario mettere in protezione tutti i vetri.

E necessario provvedere al fissaggio a parete degli Armadi e di qualunque scaffalatura
esistente nelle Aule e Locali della scuola, lavoro che non ¢ possibile fa svolgere ai
collaboratori scolastici che non possiedono né attrezzature adeguate, né le competenze
necessarie.

E necessario che le tende installate nelle Aule siano ignifughe, non esistendo agli atti di
questo IC documentazione in proposito, si chiede di provvedere alla loro sostituzione.

Piano Terra

Si rileva la mancanza del marmo dell’alzata del primo gradino dell’ Atrio Interno

I gradini dell’Atrio Interno sono scivolosi ed ¢ pertanto necessario installare delle
idonee strisce antiscivolo.

Classe 3”D : la ventola installata sul vetro della finestra causa infiltrazioni d’acqua, &
necessario ripristinare le guarnizioni ed installare correttamente la ventola, inoltre la
tapparella presente alla finestra ¢ rotta e deve essere riparata. Si richiede la potatura
dell’albero adiacente alle finestre dell’Aula in quanto 1’ombreggiamento € eccessivo

Classe 17D : la scatola di derivazione della ventola installata sul vetro della finestra risulta
avere i cavi a vista, & necessario ripristinare la corretta chiusura e contenimento dei
cavi nella scatola di derivazione. E inoltre necessario installare delle tapparelle alle finestre
dell’Aula.

Si chiede di posizionare un idoneo Estintore (preferibilmente a CO2) nel Laboratorio di

Informatica che ne risulta sprovvisto
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Installare un Maniglione Antipanico ed una Lampada d’Emergenza autoalimentata sulla
porta di uscita del Laboratorio di Informatica, le tende presenti non risultano certificate
come ignifughe, si richiede certificazione da tenere agli atti dell’IC ovvero di sostituirle

E necessario provvedere al fissaggio a parete delle panche dello Spogliatoio, lavoro che non
¢ possibile fa svolgere ai collaboratori scolastici che non possiedono né attrezzature
adeguate, né le competenze necessarie.

Urge installazione una idonea protezione del parapetto della Sala Lettura, la scaffalatura
consente un agevole salita e scavalco con rischio di caduta dall’alto.

Si sollecita la pulizia e l’igienizzazione degli spazi vicini alle finestre per tutto il
perimetro dell’edificio in quanto vi é un accumulo di sporcizia e polvere che risulta
dannosa per gli alunni ed il personale affetti da allergie e gravi patologie.

Si rileva la mancanza di un Pulsante di Sgancio d’Emergenza, di un dispositivo cioé¢ che con
un’unica manovra permetta di togliere tensione a tutto 1I’Impianto Elettrico.

Auditorium : si chiede di consegnare a questo IC il Certificato di Reazione al Fuoco delle
Tende installate

Piano Interrato

Si rileva che al Piano Interrato il filo del soffitto nel passaggio da un locale all’altro & troppo
basso e quindi deve essere protetto dagli urti con la testa.

Piano Soppalco

Si rileva la presenza di una buca sul pavimento del Locale ed una piastrella da fissare al
pavimento

Si rende necessario, vista la destinazione d’uso del locale, Locale di Sgombero impiegato
come deposito di materiali vari, di una estensione della Rivelazione Incendi con la
installazione di un Rivelatore di Fumi

Locale Sottoscala

Si rileva I’esigenza dell’installazione di un punto luce nel Locale Sottoscala in quanto

impiegato come Sgabuzzino per il deposito di attrezzi e materiale di pulizia
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- Spazi Esterni

» Si rileva la necessitd di una manutenzione periodica della copertura dell’Edificio ed in
particolare della pulizia sia della copertura stessa sia dei canali di gronda in quanto la
pioggia intasa i canali portando fogli e sporcizia e cid provoca infiltrazioni all’interno dei
Locali della Scuola

> Sirileva la necessita di una periodica pulizia, con potature degli arbusti, degli alberi e
sfalcio dell’erba

» Si chiedeun intervento per il cancelletto di accesso del lato Sud che ¢ stato forzato e che lo

stesso non chiude piu

Per le problematiche sopra esposte, si sollecita Codesto Spett.le Comune ad effettuare gli interventi

necessari alla sicurezza.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Loredana MEUTI)









